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“2017 – AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

1. PREMISAS GENERALES
1.1. Rige la contratación la Ley 24.156, los Decretos 1023/2001 y 1030/2016, las Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62 E/2016, 63 E/2016 y 64 E/2016, sus modificatorias y complementarias y demás normativa concordante en la materia.

1.2. El objeto del presente pliego es contratar el servicio de MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS ELECTROMECANICOS para el Centro Atómico Constituyentes ubicado en Av. General Paz 1499 Villa Maipu San Martin  de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, en adelante LA CNEA. 
1.3.  La contratación del servicio será por DOCE (12) meses.
1.4. LA CNEA podrá solicitar la opción a prórroga, sesenta (60) días corridos previos a la finalización de la orden de compra, prerrogativa ésta exclusiva de LA CNEA (Art. 100 b, Decreto 1030/2016). La emisión de la nueva orden de compra deberá realizarse antes del vencimiento de la vigencia del contrato original.
1.5. LA CNEA se encuentra inscripta en la AFIP bajo el CUIT Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de sujeto EXENTO para el IVA (Decreto-Ley Nº 22.498/1956, Art. 18 ratificado por Ley Nº 14.467). Asimismo, es agente de Retención del IVA, GANANCIAS, SUSS e Ingresos Brutos en varias Jurisdicciones.

1.6. A todos los efectos legales LA CNEA fija su domicilio en la Av. del Libertador Nº 8250, de la CABA, CP C1429BNP. Toda cuestión litigiosa que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CABA.
1.7. El OFERENTE deberá estar incorporado con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, a la fecha de comienzo del plazo para la evaluación de ofertas. La inscripción se realizará conforme lo establecido por la Disposición Nº 64 E/2016 ONC.

1.8.  EL OFERENTE deberá estar inscripto en el Padrón Único de Entes para poder ser ADJUDICATARIO (Disposiciones Nº 40 CGN y 19 TGN, o las que en un futuro las reemplacen). 
1.9. El adjudicatario mantendrá indemne a LA CNEA frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por daños y/o perjuicios formulados por sus dependientes, terceros, subcontratistas y/o socios cooperativistas que se deriven de su accionar o de sus subcontratistas o dependientes relacionados al objeto de la contratación.
2. VISITAS, CONSULTAS Y CIRCULARES
2.1. Las consultas sobre el contenido del pliego, deberán ser remitidas por escrito a la oficina de Compras a Av. General Paz 1499 Villa Maipú San Martin por correo electrónico a comprascac@cnea.gov.ar  hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de la apertura de ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas ni serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. 
2.2. Las circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, deberán ser remitidas hasta cuatro (4) días antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas. 
2.3. Los oferentes deberán visitar hasta 5 días hábiles antes de la fecha de apertura de ofertas, las instalaciones ubicadas en Av. General Paz 1499 los días hábiles en el horario de 9 hs  a 17 hs con previa cita gestionada con el Departamento Servicios  solicitada  telefónicamente al Nº 6772-7049/7321. LA CNEA extenderá una constancia de visita. No se admitirá posteriormente causal de desconocimiento.
3. OFERTA
3.1
Forma de presentación
a. Será presentada en la Oficina de Compras del Edificio N° 13 P.B. del Centro Atómico Constituyentes, en el horario de 9:30 a 12:30 horas, hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura de ofertas, en sobre cerrado, indicando en la cubierta del mismo la contratación a la que corresponde, fecha y hora de apertura.

b. Deberá contener los datos del OFERENTE: Nombre y Apellido/Razón Social, número de CUIT, domicilio real, especial, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
c. Deberá estar impresa en idioma castellano, firmada en todas sus fojas por el OFERENTE o su representante legal. 

d. La moneda de cotización será PESOS, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir el IVA. El precio cotizado será el precio final que deba pagar por ello LA CNEA por todo concepto.

e. Se deberá indicar el importe en letras y números del valor unitario y total de los renglones que lo componen, así como el valor total de la oferta. 

f. La oferta deberá mantenerse por un lapso de sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura, prorrogándose automáticamente conforme a lo establecido por el Art. 54 del Decreto 1030/2016.

g. Los OFERENTES podrán solicitar la autenticación de la documentación presentada en copias, las cuales serán cotejadas por LA CNEA con los documentos originales. 
3.2
Documentación a presentar con la oferta

a. Garantía de Mantenimiento de Oferta (ver punto 4 del presente pliego).
b. Datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente o datos de la nota presentada ante la AFIP para su solicitud (Resolución General 1814/2005 AFIP). El OFERENTE deberá comunicar a la CNEA si dicha solicitud fuera denegada, dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento.
c. Toda oferta nacional deberá estar acompañada por una Declaración Jurada que la acredite como tal.

d. Declaración Jurada en la que se manifieste que en caso de resultar ADJUDICATARIO, se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma (Ley 22.431, Decreto 312/2010). 
e. Estructura de Costos que conforme el precio ofertado, desagregando cada uno de los rubros que lo componen (mano de obra, cargas sociales, insumos, impuestos, beneficios, etc.), costo del servicio de almuerzos y detallando su porcentual de incidencia sobre el precio final. Asimismo deberá informar el convenio colectivo aplicable.
f. Acreditación de la representación (actas de asamblea, mandatos, poderes, etc.) en caso de corresponder. 
g. Anexar pliego Declaración Jurada de Intereses, Decreto 202/2017.
3.3 En caso de resultar necesario, LA CNEA en la etapa de evaluación de ofertas, podrá solicitar la siguiente documentación: 
I. Personas Humanas y Apoderados:
a) Copia de los últimos tres (3) comprobantes de pago del monotributo/autónomos. Copia de las dos (2) últimas Declaraciones Juradas de Ganancias, tres (3) últimas Declaraciones Juradas de I.V.A., tres (3) últimos Formularios 931, acuses de recibo y comprobantes de pago.
II. Personas Jurídicas:
a) Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

b) Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor. Sólo el último, deberá estar certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

c) Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.
III. Personas Jurídicas en formación:

a) Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la sociedad y sus modificatorias.

b) Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el Registro pertinente.

IV. Agrupación de Colaboración (en adelante AC) y Uniones Transitorias (en adelante UT):
a) Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación, de la ejecución del contrato y hasta el vencimiento del plazo de garantía.
b) Copia certificada por Escribano Público del contrato constitutivo de la Agrupación o de la Unión Transitoria, según el caso.
c) Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el estado de situación de cada una de las empresas que integran la AC o la UT. 

d) Copia de los tres (3) últimos Formularios 931, acuse de recibo y comprobante de pago.
e) Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo. 
f) En caso de inicio de actividades, misma documentación que II y III, según corresponda. 
V. Cooperativas:
a) Copia certificada por Escribano Público del instrumento constitutivo de la Cooperativa.
b) Autorización y habilitación para funcionar como Cooperativa y su inscripción en el registro de la autoridad de aplicación (Ley 20.337 y Decreto 2015/1994).
c) Registro de asociados y copias de los últimos dos (2) años de las Actas de Asamblea y de las Actas de reuniones del Consejo de Administración.
d) Dos (2) últimos Balances inmediatos anteriores a la presentación de la oferta, con informe del auditor, sólo el último certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
3.4. Criterio de selección de las ofertas

a. La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para LA CNEA, teniendo en cuenta: idoneidad del oferente. 
b. A efectos de la confrontación de ofertas, se considerará solo la oferta global. La adjudicación será en forma global.
c. Plazo de subsanación de errores u omisiones: solo por razones fundadas, la Comisión Evaluadora podrá extender el plazo establecido por el Art. 67 del Decreto 1030/2016.
d. No serán considerados los OFERENTES cuyo objeto social no contemple la prestación del servicio a contratar. 

e. Se establece que todo OFERENTE que tuviera una sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/2001 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de LA CNEA. 
f. Se otorgará preferencia a la oferta de origen nacional, de acuerdo a lo determinado en la Ley 25.551 "Compre Trabajo Argentino".
g. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas comprendidas en el Art. 1 de la Ley 25.300, que ofrezcan precios con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) a la mejor oferta presentada por una empresa no MIPyME, podrán por única vez, igualar su oferta. (Decreto 1075/2001 Artículo 1).
4. GARANTÍAS

4.1. Se regirá por lo establecido en los Arts. 78, 79, 80, y 81 del Decreto 1030/2016.
4.2. Tipos de garantías


a. Garantía de Mantenimiento de oferta: Por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor importe total cotizado. 
b. Garantía de Cumplimiento del Contrato: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la orden de compra.
c. Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación: Por un monto equivalente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
1. Si el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe se calculará sobre la oferta del impugnante.
2. Si el impugnante no fuera un OFERENTE (en ese procedimiento o para el/los renglón/es en discusión) y el Dictamen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el monto de la garantía será por un monto equivalente a PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL ($198.000,00)
3. Cuando lo que se impugne fueran cuestiones generales o particulares del Dictamen de Evaluación, el importe será por un monto equivalente a PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL ($198.000,00)
4. Cuando se impugne la recomendación sobre la adjudicación y cuestiones generales o particulares del Dictamen, se calculará acumulando los importes estipulados con anterioridad.
· Las impugnaciones y las garantías correspondientes deberán ser presentadas en la oficina de la Comisión Evaluadora de Centro Atómico Constituyentes, dirección Av. General Paz 1499 en el horario de 09:00 a 13:00.
4.3 
Excepciones: Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra según corresponda, no supere los un mil trescientos módulos (1.300 M) o cualquiera de las causales previstas en el Art. 80 del Decreto 1030/2016 (Valor del módulo: Pesos un mil ($ 1.000) o el que fije la normativa pertinente). Dichas excepciones no serán aplicables a la contragarantía.
4.4
En caso de ampliaciones y/o prórrogas se deberá presentar una nueva garantía de Ejecución del Contrato correspondiente a la nueva orden de compra.

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra EL ADJUDICATARIO deberá presentar en la oficina del Sr. Jefe de Departamento Servicios CAC  ubicada en el Ed. N° 39 del Centro Atómico Constituyentes la siguiente documentación:

a. Garantía de Ejecución del Contrato (ver punto 3 del presente pliego).
b. Nómina, número de CUIL y perfil profesional del personal afectado al servicio. 

c. Fotocopia de la Póliza de la ART del personal que prestará servicios, con su correspondiente listado y cláusula de no repetición.  

d. Fotocopia del apto medio y/o certificado de aptitud psicofísica del personal según corresponda.

e. Póliza de seguro contra cualquier riesgo sobre el personal afectado al servicio, terceros, instalaciones y cosas muebles. 

f. Seguro contra  incendio  debiendo cubrir el período de contrato
6.       DOCUMENTACIÓN LABORAL A PRESENTAR MENSUALMENTE
           EL ADJUDICATARIO deberá presentar entre los días 1 y 10 de cada mes en la Oficina del Señor Jefe de Departamento Servicios CAC ubicada en el Ed. N° 39 del Centro Atómico Constituyente la siguiente documentación:

a. Nómina del personal afectado al servicio, donde conste CUIL, Nombre y Apellido.

b. Copia del certificado de cobertura ART vigente, con su listado y cláusula de no repetición.

c. Copia de recibo de haberes.

d. Declaraciones Juradas del SICOSS y su correspondiente comprobante de pago.

e. Comprobante de pago de Monotributo/Autónomo del personal afectado (fuera de LCT).

f. Constancia de cobertura de Seguro de Accidentes del personal afectado (fuera de LCT).

7. INDICACION DE TAREAS A DESARROLLAR Y PERIODICIDAD
7 .1.  OBJETO:

Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación de los servicios Electromecánicos del CAC y sector TANDAR que comprenden:

· Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

· Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación de la Red de Media Tensión (MT) CAC y TANDAR.

· Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación de las Celdas de Media Tensión del CAC y TANDAR

· Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación de la Red de Baja Tensión (BT) del CAC.

· Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación del Tablero General de Baja Tensión (TGBT) CAC y Tablero General de Grupo Electrógeno (TGGE) CAC

· Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación Banco de Capacitores CAC y TANDAR

· Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación Transformadores de MT/BT del CAC y TANDAR

· Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación Grupos Electrógenos del CAC y TANDAR

· Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación Integral de la Torre Tanque CAC.

· Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación de la Iluminación de las Calles del CAC y TANDAR

· Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral del Edificio Nº 11 del CAC

· Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación de 4 Bombas Achique Napas Edificio Nº 2 reactor

7.1.1. DETALLE DE LAS PRESTACIONES A REALIZAR

El servicio y las tareas comprenden la provisión de un Plan integral de Mantenimiento Preventivo, Correctivo ,  Operación  y prestación de mano de obra especializada para llevar a cabo en las instalaciones Electromecánicas del Centro Atómico Constituyentes (CAC) y TANDAR, a partir de las instalaciones existentes en las condiciones actuales de servicio, que se detallan a continuación, a modo general, en esta documentación y que sin estar estrictamente mencionadas sean necesarias para la preservación de las mismas, y poder garantizar su óptimo funcionamiento de manera permanente los 365 del año.

MANTENIMIENTO  PREVENTIVO: Mediante éste, la adjudicataria podrá recaudar información de los equipos a mantener, volcándola a las diferentes tipos de planillas de acuerdo a las periodicidades  de las tareas a realizar.

 MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Implica la realización de todas aquellas tareas de reparación y/o reposiciones de elementos cuya  vida útil normal, sea inferior al tiempo de prestación del servicio y/o deban recambiarse de acuerdo a las especificaciones técnicas de los fabricantes o proveedores de las  distintas partes del sistema. 

Dentro de este tipo de Mantenimiento se realizarán tareas de reparaciones ya sea por propio desgaste de la pieza, rotura por fuerza externa, negligencia o futura falla surgida de la realización del Plan de Mantenimiento Preventivo.

7.1.2  PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
El presente, comprende la metodología e implementación de un Plan Integral de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a efectuar en las Instalaciones afectadas a este servicio, entendiéndose como tal, al conjunto de tareas de mantenimiento programadas, agrupadas según un criterio o lineamiento lógico,  el cual será provisto por el Oferente, ayudando a apreciar el Modelo de Proyecto de Gestión a ejecutar dentro del año contractual, demostrando que todo lo que se propone hacer esta debidamente planificado.

Será presentado por la Adjudicataria junto con la oferta, dicho Plan deberá contemplar, como mínimo, los siguientes parámetros:

· Estructura Cronológica, se deberá presentar una planificación anual del servicio a llevar a cabo en forma de Diagrama de Gantt (la no presentación de este será motivo de desestimación) conjuntamente con los modelos de planillas de tareas o rutinas tanto para el Mantenimiento Preventivo Programado, mantenimiento correctivo propuestas a desarrollar durante el año, Las actividades que se realizan durante las paradas programadas, como las planillas de Mantenimiento Correctivo, modelos de informe; la base de los datos a volcar en esta programación es la recabada en una primera instancia durante La Visita de las Instalaciones (punto 2.6.b. del P.B.C.G.).

a) Periodicidad (Referencias):  

Se enuncian los períodos mínimos de las rutinas, no obstante lo cual, si por causas que así lo determinan necesario por espontánea o por expresa decisión de la Supervisión, deberán ser incrementadas. 
· Diaria “d”

· Semanal “s”

· Mensual “m”

· Semestral “S”

· Anual “a”

· En días y horarios no hábiles “nhb”

· Inmediata “i” 

Además se presentará La Estructura de Flujo de Trabajo y Metodología de Implementación, en forma de Diagrama de Flujo o Flujorama (la no presentación de este será motivo de desestimación), junto con los protocolos de  metodología de trabajos a implementar, ayudando a mejorar la calidad de evaluación a realizar por el Vocal Técnico; detallando los diferentes tipos de rutinas y modelos de planillas, que deberá realizar la misma para garantizar el perfecto funcionamiento de todos los equipos descriptos en estas especificaciones los 365 días del año.

b) Diagnostico – Plan de mantenimiento: 
Mensualmente, la Prestataria deberá presentar las planillas con todas las tareas realizadas, ya sean de Mantenimiento Preventivo o Correctivo, junto con los informes que considere pertinentes donde indique el estado actual de las instalaciones afectadas a este servicio.

Durante el transcurso del primer trimestre de asumido el servicio, la adjudicataria deberá presentar, en soporte digital y papel, un informe técnico que contenga los siguientes puntos:

· Relevamiento y diagnóstico actualizado de los principales componentes de las instalaciones y sus periféricos.

· Historial de mediciones de los parámetros técnicos de las instalaciones, como ser rendimientos, consumos, vibraciones ruidos, temperaturas, etc.

· Historial de fallas y de requerimientos especiales incluidos (deficiencias en equipos, diseño, rendimiento, etc.).

· Plan de mantenimiento Preventivo y Correctivo, a corto y mediano plazo, indicando prioridades y tiempos estimados para su atención (Diagrama de Gantt).

· Otros informes que expresamente podrá solicitar la Supervisión de Servicio.

Junto con el Certificado de Recepción de las Instalaciones deberá presentar un informe final, sobre el estado y avance del Plan en cuestión.

7.1.3 Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación de la Red de Media Tensión (MT) CAC y TANDAR.

Consiste en la preservación de los cables alimentadores de Media Tensión (MT) del CAC y Anillo TANDAR; mediante la ejecución de un plan de mantenimiento, dentro del cual se especificarán la cronología y los tipos de tareas a realizar, para garantizar el perfecto funcionamiento de las instalaciones de manera constante; y que contendrán como mínimo los siguientes tipos de controles:

· Medición de aislación

· Control del torque de los terminales de conexión

· Limpieza de cámaras ubicadas en las calles del CAC y Tandar

· Emisión del correspondiente informe según cronología especificada dentro del plan de mantenimiento a presentar ya sea diaria, semanal, mensual, semestral o anual.

· Realizar reparaciones mediante las correspondientes botellas de empalmes o terminales.

· Generación y entrega de informes mensuales, según datos relevados a través del Plan de Mantenimiento.

Todas estas tareas estarán incluidas en el Plan de mantenimiento y se harán una (1) vez por año como mínimo.

7.1.4 Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación de las Celdas de Media Tensión del CAC y TANDAR

Hace mención a todas las tareas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, estén o no mencionadas en estas especificaciones, que sean necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones detalladas y así garantizar el suministro ininterrumpido del servicio.

Dichas tareas serán realizadas a través del Plan de Mantenimiento a presentar por Oferente junto con la Oferta, en las que se incluirá:

· Retiro de materiales extraños a la subestación 

· Limpieza de paredes, bandejas portacables, rejas y pisos 

· Inspección visual y limpieza exterior de los tableros

· Verificación general de bulonería en barras generales, derivaciones y entrada- salida de cables 

· Verificación de conexiones en borneras e interruptores de potencia y comando 

· Verificación de los enclavamientos mecánicos y eléctricos 

· Verificación de las señales luminosas y su reemplazo (ojos de buey) 

· Verificación de funcionamiento de las centrales de temperatura de los transformadores secos 

· Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación del Tablero de Comando de Celdas de Media Tensión ubicado en el Edificio Nº 11 Usina CAC, control del cableado, interruptores, multimedidor, automatismos, UPS, pulsadores de accionamiento, enclavamientos, señales luminosas, fusibles, etc.

· Generación de informe

· Verificación de operación de interruptores y seccionadores 

· Lectura de parámetros eléctricos y su registro

· Control de iluminación del Recinto 

· Comparación de los valores leídos con las regulaciones de seguridades y datos según planos de los aparatos principales.

· Informar inmediatamente ante cualquier anomalía registrada.

· Reemplazo de Fusibles.

· Generación y entrega de informes mensuales, según datos relevados a través del Plan de Mantenimiento.

Además, se deberá prestar un servicio de guardia permanente las 24 horas, los 365 días del año para su Operación y control.

Estas tareas están delimitadas a las siguientes áreas:

· Subestación Transformadora Estacionamiento CAC.

· Subestación Transformadora Edificio Nº 11 USINA CAC.

· Subestación Transformadora Edificio 41 TANDAR

· Subestación Transformadora Edificio ARAS Nº 46  TANDAR

· Subestación Transformadora Edificio 42 Sector “C” TANDAR

· Subestación Transformadora Edificio 40 USINA TANDAR

· Subestación Transformadora Edificio 18 “B” TANDAR

Todas estas tareas estarán incluidas en el Plan de Mantenimiento y se harán una (1) vez por año como mínimo.

7.1.5 Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación de la Red de Baja Tensión (BT) del CAC.

Consiste en la preservación de los cables alimentadores de Baja Tensión (BT) del CAC; mediante la ejecución de un plan de mantenimiento, dentro del cual se especificarán las cronologías y los tipos de tareas a realizar, para garantizar el perfecto funcionamiento de las instalaciones de manera constante; y que contendrán como mínimo los siguientes tipos de controles:

· Medición de aislación

· Control del torque de los terminales de conexión

· Limpieza de cámaras ubicadas en las calles del CAC

· Emisión del correspondiente informe según cronología especificada dentro del plan de mantenimiento a presentar ya sea diaria, semanal, mensual, semestral o anual.

· Realizar reparaciones mediante las correspondientes botellas de empalmes o terminales.

· Generación y entrega de informes mensuales, según datos relevados a través del Plan de Mantenimiento.

Estas tareas están delimitadas para todos los conductores eléctricos de los diferentes edificios que se encuentran alimentados por el Edificio Usina Nº 11 y el Edificio 18 “B”, desde aguas abajo del Interruptor ubicado en el TGBT de dichos edificios hasta aguas arriba del Interruptor principal de cada edificio afectado a este servicio, junto con su conexionado.

Todos los Edificios alimentados eléctricamente desde los TGBT se encuentran perfectamente identificados.

Todas estas tareas estarán incluidas en el Plan de mantenimiento y se harán una (1) vez por año como mínimo.

7.1.6 Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación del Tablero General de Baja Tensión (TGBT) CAC y Tablero General de Grupo Electrógeno CAC (TGGE)

Hace mención a todas las tareas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, estén o no explícitamente mencionadas en estas especificaciones técnicas, que sean necesarias para la preservación del Tablero General de Baja Tensión CAC (TGBT CAC) y el Tablero General de Grupo Electrógeno CAC (TGGE CAC) los cuales se encuentran instalados dentro del Edificio Nº 11 USINA CAC.

Dichas tareas serán realizadas a través del Plan de Mantenimiento a presentar por Oferente junto con la Oferta, en las que se incluirá:

· Inspección visual y limpieza exterior e interior de los Tableros

· Inspección visual y estado de la estructura de los Tableros

· Limpieza de bandejas porta cables, cañerías, trincheras y ductos de derivaciones.

· Verificación general de bulonería en barras generales, derivaciones, empalmes y entrada- salida de cables 

· Verificación de conexiones en borneras e interruptores de potencia y comando 

· Verificación de los enclavamientos mecánicos y eléctricos 

· Verificación de las señales luminosas y su reemplazo, en caso de ser necesario.

· Generación de informe

· Verificación de operación de interruptores y seccionadores, prueba de sistema de accionamiento de las seguridades mecánicas y electrónicas.

· Lectura de parámetros eléctricos y su registro 

· Comparación de los valores leídos con las regulaciones de seguridades y datos según planos de los aparatos principales.

· Información inmediata de cualquier anomalía registrada

· Además, se deberá prestar un servicio de guardia permanente las 24

     horas, los 365 días del año para su Operación y control.

Así mismo, se deberá prestar un servicio similar en los tableros de distribución de los edificios 18 “B”, Tablero de distribución de alimentación de los Galpones 1, 2, 3 y 4.

Todas estas tareas estarán incluidas en el Plan de mantenimiento y se harán una (1) vez por año como mínimo.

7.1.7 Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación Banco de Capacitores CAC y TANDAR

Hace mención a todas las tareas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, estén o no explícitamente mencionadas en estas especificaciones técnicas, que sean necesarias para la preservación de los Tableros de Corrección de Factor de Potencia ubicados en el Edificio 11 Usina CAC y otros en el Edificio 41 Talleres Especiales TANDAR.

Dichas tareas serán realizadas a través del Plan de Mantenimiento a presentar por Oferente junto con la Oferta, en las que se incluirá:

· Inspección visual y limpieza exterior e interior de los Tableros

· Inspección visual y estado de la estructura de los Tableros

· Limpieza de bandejas porta cables y cañerías

· Verificación general de bulonería en barras generales, derivaciones, empalmes y entrada- salida de cables

· Recambio de Fusibles NH 

· Verificación de conexiones en borneras e interruptores de potencia, comando, contactores.

· Mantenimiento preventivo y correctivo de Capacitores, su desgaste a través del tiempo y control de Potencia en KVAR

· Verificación de los enclavamientos mecánicos y eléctricos 

· Verificación de las señales luminosas y su reemplazo, en caso de ser necesario.

· Generación de informe

· Verificación de operación de interruptores y seccionadores, prueba de sistema de accionamiento mecánico y electrónico

· Lectura de parámetros eléctricos y su registro 

· Comparación de los valores leídos con las regulaciones de seguridades y datos según planos de los aparatos principales.

· Información inmediata de cualquier anomalía registrada

· Además, se deberá prestar un servicio de guardia permanente las 24 horas, los 365 días del año para su Operación y control.

Todas estas tareas estarán incluidas en el Plan de mantenimiento y se harán una (1) vez por año como mínimo.

7.1.8 Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación Transformadores de MT/BT del CAC y TANDAR

Hace mención a todas las tareas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, estén o no explícitamente mencionadas en estas especificaciones técnicas, que sean necesarias para la preservación de los Transformadores de MT/BT (13,2/0.4) ubicados en el CAC y el sector TANDAR, y que a continuación se detallan:

TRANSFORMADOR 1500 KVA Edificio 11  Usina CAC 
· Revisión visual de los instrumentos de medición del transformador y control de nivel de aceite, temperatura, humedad 

· Medición Anual de rigidez dieléctrica del aceite 

Cambio y/o reemplazo de los elementos deteriorados o que presenten mal funcionamiento.

· Maniobras de apertura y cierre de interruptores y seccionadores de celda de media tensión. 

· Reparación de los elementos que presenten mal funcionamiento. 

· Se completará una planilla semestral por cada elemento.

· Control horario de las magnitudes eléctricas

· Limpieza por aspiración y trapeado en seco del lugar. 

· Emisión del correspondiente Informe Mensual de Operación de Equipo.
TRANSFORMADORES 1500 KVA 13.2/04 Edificio 41 TANDAR

· Revisión visual de los instrumentos de medición del transformador y control de nivel de aceite, temperatura, humedad 

· Medición Anual de rigidez dieléctrica del aceite 

· Cambio y/o reemplazo de los elementos deteriorados o que presenten mal funcionamiento

· Maniobras de apertura y cierre de interruptores y seccionadores de celda de media tensión. 

· Reparación de los elementos que presenten mal funcionamiento
· Se completará una planilla semestral por cada elemento.

· Control horario de las magnitudes eléctricas. 

· Limpieza por aspiración y trapeado en seco del lugar

· Emisión del correspondiente Informe Mensual de Operación de Equipo.

TRANSFORMADOR DE 500 KVA 13.2/04 Edificio ARAS Nº 46 TANDAR

· Revisión visual de los instrumentos de medición del transformador y control de nivel de aceite, temperatura, humedad 

· Medición Anual de rigidez dieléctrica del aceite 

Cambio y/o reemplazo de los elementos deteriorados o que presenten mal funcionamiento. 

· Maniobras de apertura y cierre de interruptores y seccionadores de celda de media tensión. 

· Reparación de los elementos que presenten mal funcionamiento. 

· Se completará una planilla semestral por cada elemento.

· Control horario de las magnitudes eléctricas.

·  Limpieza por aspiración y trapeado en seco del lugar.

· Emisión del correspondiente Informe Mensual de Operación de Equipo.

TRANSFORMADOR DE 800 KVA SECO 13.2/0.4 KV Edificio Nº 42 Sector “C”

1)   Revisión visual de los instrumentos de medición del transformador y su temperatura. Cambio y/o reemplazo de los elementos deteriorados o que presenten mal funcionamiento maniobras de apertura y cierre de interruptores y seccionadores de celda de media tensión. 

2)  Cambio y/o reemplazo de los elementos deteriorados o que presenten mal funcionamiento 

3)    Maniobras de apertura y cierre de interruptores y seccionadores de celda de media tensión. 

4)     Control de funcionamiento de termo sondas (PT100) de los bobinados del transformador. 

5)     Se completará una planilla semestral por cada elemento.

6)     Control horario de las magnitudes eléctricas.

7)     Limpieza por aspiración y trapeado en seco del lugar.

8)     Limpieza exterior de bobinados de MT/BT

9)     Control de condensación exterior de bobinados

10)   Limpieza de los canales de enfriamiento y ventilación entre bobinas

11)   Control de torque de conexiones de MT y BT.

12)   Emisión del correspondiente Informe Mensual de Operación de Equipo.

TRANSFORMADOR DE 800 KVA SECO 13.2/0.4 KV Edificio Nº 18 “B”

1)   Revisión visual de los instrumentos de medición del transformador y su temperatura. Cambio y/o reemplazo de los elementos deteriorados o que presenten mal funcionamiento maniobras de apertura y cierre de interruptores y seccionadores de celda de media tensión. 

2)  Cambio y/o reemplazo de los elementos deteriorados o que presenten mal funcionamiento 

3)    Maniobras de apertura y cierre de interruptores y seccionadores de celda de media tensión. 

4)     Control de funcionamiento de termo sondas (PT100) de los bobinados del transformador. 

5)     Se completará una planilla semestral por cada elemento.

6)     Control horario de las magnitudes eléctricas.

7)     Limpieza por aspiración y trapeado en seco del lugar.

8)     Limpieza exterior de bobinados de MT/BT

9)     Control de condensación exterior de bobinados

10)   Limpieza de los canales de enfriamiento y ventilación entre bobinas

11)   Control de torque de conexiones de MT y BT.

12)   Emisión del correspondiente Informe Mensual de Operación de Equipo.

TRANSFORMADOR DE 1250 KVA SECO Autoventilado Edificio Nº 40 Usina TANDAR

1)   Revisión visual de los instrumentos de medición del transformador y su temperatura. Cambio y/o reemplazo de los elementos deteriorados o que presenten mal funcionamiento maniobras de apertura y cierre de interruptores y seccionadores de celda de media tensión. 

2)  Cambio y/o reemplazo de los elementos deteriorados o que presenten mal funcionamiento 

3)    Maniobras de apertura y cierre de interruptores y seccionadores de celda de media tensión. 

4)     Control de funcionamiento de termo sondas (PT100) de los bobinados del transformador. 

5)     Se completará una planilla semestral por cada elemento.

6)     Control horario de las magnitudes eléctricas.

7)     Limpieza por aspiración y trapeado en seco del lugar.

8)     Limpieza exterior de bobinados de MT/BT

9)     Control de condensación exterior de bobinados

10)   Limpieza de los canales de enfriamiento y ventilación entre bobinas

11)   Control de torque de conexiones de MT y BT.

12)   Emisión del correspondiente Informe Mensual de Operación de Equipo.

Todas estas tareas estarán incluidas en el Plan de mantenimiento y se harán una (1) vez por año como mínimo.

7.1.9 Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación Grupos Electrógenos del CAC y TANDAR

Hace mención a todas las tareas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, estén o no explícitamente mencionadas en estas especificaciones técnicas, que sean necesarias para la preservación de los Grupos Electrógenos Ubicados en el Edificio USINA CAC Nº 11 y USINA TANDAR Edificio Nº 40, y sus periféricos.

Todas las tareas que a continuación se mencionan, serán realizadas a través del Plan de Mantenimiento a presentar por Oferente junto con la Oferta.

OPERACIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS

Operación de los siguientes grupos electrógenos existentes en el CAC, en caso de corte de suministro de energía eléctrica con guardia permanente las 24 horas, los 365 días del año:

Grupo Electrógeno Marca FIAT. A 230. 12 de 1.900 KVA (Edificio Nº 11 UISINA CAC)

Grupo Electrógeno Marca FIAT de 52,5 KVA (Edificio Nro. 42 TANDAR). 

Grupo Electrógeno Marca Honda 12 KVA (Edificio Nº 11 UISINA CAC)

 TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MECANICO Y ELÉCTRICO

El servicio y las tareas comprenden la ejecución necesaria y mano de obra especializada para realizar el mantenimiento mecánico, preventivo y correctivo, a partir de las instalaciones existentes en las condiciones actuales de funcionamiento, en el Centro Atómico Constituyentes (CAC), que se detallan a continuación, a modo general, en estas especificaciones y trabajos que, sin estar específicamente detallados en esta documentación, sean necesarios para cumplimentar el servicio y las tareas de Mantenimiento de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan garantizar el servicio íntegramente en forma permanente. Todos los controles deben realizarse con personal del Departamento Servicios presente.

Grupo electrógeno Marca FIAT A 230. 12  Potencia 1900 KVA 

· Control periódico del nivel de aceite del motor, turbina y regulador de gobierno y de combustible en tanque TQ 50 TH. 

· Revisión de pérdidas en circuito de agua dura, agua blanda y combustible, eventuales reparaciones de codos, caños y válvulas. 

· Pintado del circuito de cañería de agua, combustible, aceite.

· Revisión y carga periódica de los cilindros de aire comprimido. 

· Control periódico del nivel de agua en torre de enfriamiento. 

· Mantenimiento primario en bomba de pre-lubricación y bomba de combustible.  

· Ajuste de tornillos de salida de escape.  

· Pintado del silenciador y escape. 

· Revisión periódica de instrumental (presión de aceite, agua, combustible). 

· Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Resistencias Pre calentadoras de Aceite.

· Limpieza exterior.

· Cambio de aceite del motor, turbina y regulador de gobierno 

· Cambio de filtro de combustible.

· Limpieza de filtros de aire.

· Puesta en marcha periódica para control de funcionamiento.
· Emisión del correspondiente Informe Mensual de Mantenimiento Mecánico y Conservación

· Operación del funcionamiento en operación continua de emergencia del grupo, mediante su tablero de comando.

· Revisión visual y control de magnitudes eléctricas asociadas. 

· Detección de fallas en sus sistemas de comando y eventuales reparaciones primarias de los mismos. (Compresor eléctrico, torre fin fan y sus tableros de accionamientos y protección). 

· Emisión del correspondiente Informe Mensual de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación de los mismos.

· Control, regulación y limpieza de inyectores.

· Control de compresión del motor.

· Control de baterías (tensión, amperaje)

· Medición semestral de acidez de las mismas

· Control del nivel de agua

· Realizar los Mantenimientos recomendados según manual del Motor Capitulo IV páginas 105 a 129.

Torre de Enfriamiento

· Control de estado del Gabinete

· Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Electro Ventiladores.

· Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Radiadores

· Mantenimiento Preventivo y Correctivo de circuito Externo de Agua

· Pintado de cañerías

Electro Compresor Marca LEONPAN.

· Control de funcionamiento, nivel de aceite y pérdidas de aire.

· Cambio de correas.

· Revisión de funcionamiento de válvulas y válvula de seguridad. 

· Emisión del correspondiente Informe Mensual de Mantenimiento Mecánico y Conservación.

· Control y mantenimiento del motor eléctrico

· Presostato, control y calibración

· Llaves de paso y válvulas de retención

Cilindros de aire comprimido

· Carga periódica y revisión de presión. 

· Revisión de pérdidas del circuito y eventuales cambios y/o reparaciones de codos, caños, válvulas, etc. 

· Purgado de cilindros. 

· Pintado de cilindros y circuito de cañerías.

· Revisión de válvulas y de válvula de seguridad. 

· Emisión del correspondiente Informe Mensual de Mantenimiento Mecánico y Conservación.

Grupo electrógeno Marca DEUTZ Potencia 40 KVA 

· Control periódico del nivel de aceite.

· Revisión periódica carga de batería.

· Cambio de aceite y filtros de aire, aceite y combustible.

· Cambio de correas.

· Revisión de combustible y su provisión.

· Puesta en marcha periódica para control de funcionamiento.

· Pintado de silenciador y escape
· Emisión del correspondiente Informe Mensual de Mantenimiento Mecánico y        Conservación. Por razones operativas a esta instalación relevante la Operación del funcionamiento en operación continua de emergencia de este grupo, será realizada por personal de la instalación, La Adjudicataria deberá cumplimentar:

· Revisión visual y control de magnitudes eléctricas asociadas. 

· Detección de fallas en sus sistemas de comando y eventuales reparaciones primarias de los mismos. (Compresor eléctrico, torre fin fan y sus tableros de accionamientos y protección). 

· Emisión y entrega  del correspondiente Informe Mensual de Mantenimiento Eléctrico, y Conservación.

Grupo electrógeno Marca FIAT de Potencia 52,5 KVA (Edificio Nro. 42 TANDAR).

· Control periódico del nivel de aceite.

· Revisión periódica carga de batería.

· Cambio de aceite y filtros de aire, aceite y combustible.

· Cambio de correas.

· Revisión de combustible y su provisión.

· Puesta en marcha periódica para control de funcionamiento.

· Pintado de silenciador y escape
· Emisión del correspondiente Informe Mensual de Mantenimiento Mecánico y Conservación.

· Revisión visual y control de magnitudes eléctricas asociadas. 

· Detección de fallas en sus sistemas de comando y eventuales reparaciones primarias de los mismos.

· Emisión del correspondiente Informe Mensual de Operación de Equipo, en base al modelo de planilla, conteniendo todas las tareas realizadas y las horas de funcionamiento y operación del equipo.

· Revisión de líquido refrigerante y limpieza del radiador.

· Revisión de bomba de trasvase. 

· Mantenimiento del Tablero Eléctrico y su conexionado

· Control del Torque de los cables Alimentadores.

· Limpieza del sector

· Control, regulación y limpieza de inyectores.

· Control de compresión del motor.

· Control de baterías (tensión, amperaje)

· Medición semestral de acidez de las mismas

· Control del nivel de agua

· Generación y entrega de informes mensuales, según datos relevados a través del Plan de Mantenimiento.

Grupo Electrógeno Marca Honda 12 KVA (Edificio Nº 11 UISINA CAC)

· Control periódico del nivel de aceite.

· Revisión periódica carga de batería.

· Cambio de aceite y filtros de aire, aceite y combustible.

· Cambio de correas.

· Revisión de combustible y su provisión.

· Puesta en marcha periódica para control de funcionamiento.

· Pintado de silenciador y escape
· Emisión del correspondiente Informe Mensual de Mantenimiento Mecánico y Conservación.

· Revisión visual y control de magnitudes eléctricas asociadas. 

· Detección de fallas en sus sistemas de comando y eventuales reparaciones primarias de los mismos.

· Emisión del correspondiente Informe Mensual de Operación de Equipo, en base al modelo de planilla, conteniendo todas las tareas realizadas y las horas de funcionamiento y operación del equipo.

· Revisión de líquido refrigerante y limpieza del radiador.

· Revisión de bomba de trasvase. 

· Mantenimiento del Tablero Eléctrico y su conexionado

· Control del Torque de los cables Alimentadores.

· Limpieza del sector

· Generación y entrega de informes mensuales, según datos relevados a través del Plan de Mantenimiento.

Dentro de estas tareas se deberá prestar servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación a dos motobombas Marca NIWA pertenecientes a la CNEA y un Grupo Electrógeno Portátil Marca GAMMA 5500 W, potencia máxima 5.5 KW, los cuales deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento para poder ser utilizados en cualquier momento del año.

Todas estas tareas estarán incluidas en el Plan de Mantenimiento y se harán una (1) vez por año como mínimo.

7.1.10 Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación Integral de la Torre Tanque CAC.

Hace mención a todas las tareas de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación, estén o no explícitamente mencionadas en estas especificaciones técnicas, que sean necesarias para la preservación de todas las instalaciones sanitarias, eléctricas, electromecánicas y de herrería ubicadas en La Torre Tanque CAC.

Todas las tareas que a continuación se mencionan, serán realizadas a través del Plan de Mantenimiento a presentar por Oferente junto con la Oferta.

· Mantenimiento preventivo y correctivo de las tres Electrobombas ubicadas en la Sala de Bombas de la Torre Tanque y de la bomba de achique ubicada en las pasarelas del subsuelo de la misma. Control de rodamientos, cellos mecánicos, prensa estopa, balanceo de rotores, acoples mecánicos, bobinas de estator, conexionado en borneras, etc.

· Mantenimiento Preventivo y Correctivo de empaquetaduras y válvulas de retención.

· Mantenimiento Preventivo y Correctivo de todas las cañerías de agua, circuito de subida, circuito de bajada, rebalse, de purga y de succión incluyendo los cuadros de bombas para succión y elevación y de todos sus componentes (juntas de dilatación y llaves de paso, inclusive las llaves exclusas de alimentación ubicadas en la cámara externa de la Torre Tanque).

· Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Cisterna ubicada en el Subsuelo de la Torre Tanque CAC; control de tapa de acceso, limpieza y reparación de las pasarelas del subsuelo e iluminación.

· Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Cuba Principal de la Torre Tanque CAC. Control de pérdidas de agua y tapas de acceso.

· Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Flotantes ubicados en la Cisterna y la Cuba Principal de la Torre Tanque CAC.

· Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación del Tablero General de Torre tanque y Tablero General de Bombas con sus automatismos y enclavamientos, tableros seccionales y sus alimentadores.

· Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Iluminación normal y de Emergencia de toda la Torre Tanque, incluyendo las Balizas externas y su automatización.

· Mantenimiento Preventivo y Correctivo de todos los circuitos de la Instalación Eléctrica de la Torre Tanque CAC, realizar reparaciones mediante las correspondientes botellas de empalmes o terminales; incluyendo los circuitos de puesta a tierra, para rayos y control de jabalinas de puesta a tierra.

· Mantenimiento Preventivo y Correctivo de toda la carpintería de herrería y aluminio de la Torre Tanque, escaleras, puertas, compuertas, piso técnico y barandas, incluyendo su pintado.

· Prueba de Interruptores Diferenciales.

· Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Sala de Bombas, pintura de paredes pisos y techos, limpieza de bandejas porta cables y limpieza del sector.

· Emisión y entrega del correspondiente informe según cronología especificada dentro del plan de mantenimiento a presentar ya sea diaria, semanal, mensual, semestral o anual. 

Todas estas tareas estarán incluidas en el Plan de Mantenimiento y se harán de acuerdo al cronograma de tareas descripto en el Plan de Mantenimiento Integral de todas las instalaciones.

7.1.11 Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación de la Iluminación de las Calles del CAC y TANDAR

Hace mención a todas las tareas de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación estén o no explícitamente mencionadas en estas especificaciones técnicas, que sean necesarias para la preservación de Iluminación de las calles del CAC y sector TANDAR para poder garantizar su correcto funcionamiento durante los 365 del año.

Todas las tareas que a continuación se mencionan, serán realizadas a través del Plan de Mantenimiento a presentar por Oferente junto con la Oferta.

· Rutinas diarias para control de todas las Luminarias de calle del complejo.

· Control de los Tableros de alimentación de las luminarias y sus automatismos.

· Control y/o reparación/reemplazo de componentes eléctricos.

· Limpieza de gabinetes

· Control y/o reparación del cableado de interconexión entre farola y farola

· Control del cableado interno de las Farolas

· Control y/o reparación de las luminarias

· Limpieza de acrílicos/vidrios

· Control y/o reparación de estructura metálica de las farolas, puntura exterior

· Medición de aislación.

· Puesta a tierra

· Generación y entrega de informes mensuales, según datos relevados a través del Plan de Mantenimiento.

Todas estas rutinas estarán incluidas en el Plan de Mantenimiento y se harán de acuerdo al cronograma de tareas descripto en el Plan de Mantenimiento Integral de todas las instalaciones.

7.1.12 Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral del Edificio Nº 11 del CAC y del Edificio 18 “B”

Hace mención a todas las tareas de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación, estén o no explícitamente mencionadas en estas especificaciones técnicas, que sean necesarias para la preservación de todas las instalaciones sanitarias, eléctricas, electromecánicas y de herrería ubicadas en el Edificio Nº 11 USINA CAC y Edificio 18 “B”.

Todas las tareas que a continuación se mencionan, serán realizadas a través del Plan de Mantenimiento a presentar por Oferente junto con la Oferta.

· Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación del Edificio Nº 11 USINA,  Iluminación interna, incluyendo  recambio de tubos fluorescentes, lámparas, zócalos, reactancias, tomacorrientes, etc. 

· Limpieza diaria de bandejas, canales de cables, vidrios, cañerías, pisos, pintura de pisos y tableros (mantener el orden del sector)

· Mantenimiento Preventivo y Correctivo de todos los tableros seccionales internos del Edificio.

· Control horario de magnitudes eléctricas, mediante la operación de analizadores de energía instalados en baja tensión, emisión de reporte diario.

· Realizar reparaciones mediante las correspondientes botellas de empalmes o terminales.

· Emisión y entrega del correspondiente Informe Mensual dell mantenimiento integral del Edificio

· Mantenimiento Preventivo y Correctivo de todas las carpinterías.

· Pintura de todo el Edificio (por lo menos una vez al año)

· Generación y entrega de informes mensuales, según datos relevados a través del Plan de Mantenimiento.

Todas estas tareas estarán incluidas en el Plan de Mantenimiento y se harán de acuerdo al cronograma de tareas descripto en el Plan de Mantenimiento Integral de todas las instalaciones.

7.1.13 Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Operación de 4 Electrobombas hidráulicas (Edificio Nº 3 Reactor y Centrales Nucleares)
El servicio y las tareas comprenden la ejecución necesaria y mano de obra especializada para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, a partir de las instalaciones existentes en las condiciones actuales de funcionamiento, a aplicarse a las cuatro (4) electrobombas hidráulicas sumergibles en el perímetro del edificio 3 (Reactores y Centrales Nucleares)  directamente relacionados con la depresión de las napas freáticas necesarias para la conservación del recinto del RA-1 (lugar donde se encuentra el primario y la instrumentación anexa) de este Centro Atómico Constituyentes (CAC), que se detallan a continuación, a modo general, en estas especificaciones y trabajos que, sin estar específicamente detallados en esta documentación, sean necesarios para cumplimentar el servicio y las tareas de Mantenimiento de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan garantizar el servicio íntegramente en forma permanente. Todos los controles deben realizarse con personal del Departamento Servicios presente.

Todas las tareas que a continuación se mencionan, serán realizadas a través del Plan de Mantenimiento a presentar por Oferente junto con la Oferta.

· Control de funcionamiento

· Control de estado de bombas

· Control y revisión de sellos

· Control y revisión de cañerías, llaves de paso, válvulas de retención y pérdidas de agua

· Control y/o limpieza de impulsión y medición del caudal según características de la bomba

· Medición de tensiones y corrientes de trabajo

· Control del cableado de potencia, reparación y o reemplazo de ser necesario

· Medición de aislación del motor eléctrico

· Balanceo

· Control de tableros eléctricos, gabinetes exteriores, pintura estructura, limpieza

· Control y/o reemplazo de componentes eléctricos

· Prueba de Diferenciales

· Control y medición de puestas a tierra, reparación y mejoras de ser necesario

· Mantenimiento de tapas

· Limpieza general de cámaras

· Generación y entrega de informes mensuales, según datos relevados a través del Plan de Mantenimiento.

7.1.14. Renovación y/o Reemplazo del Equipamiento
Debido a la dinámica de estos últimos años, en cuanto a la renovación de los equipamientos de las Instalaciones tanto en el CAC como en el sector TANDAR, los equipos e instalaciones antes descriptas pueden sufrir modificaciones o reemplazos parciales o completos, esto no afectará a la prestación del servicio si uno o varios de estos no figura en estas especificaciones debido a que fue reemplazado o modificado en el transcurso de la prestación del servicio, quedará a cargo de la Adjudicataria y se la incorporará al plan de mantenimiento integral.

El departamento Servicio dará previo aviso de estos cambios con la debida antelación y en forma escrita a la Adjudicataria para que este en conocimiento de dichos sucesos.

7.1.15  Guardias, Protocolos y permisos de Trabajos

Además, se deberá prestar un servicio de guardia permanente las 24 horas, los 365 días del año para la Operación y Control.

Ante cualquier eventualidad, ya sea por el Mantenimiento Preventivo, Correctivo, o inconvenientes ocasionados por el desgaste de los elementos, se deberá informar al Departamento Servicios de cualquier desperfecto para organizar todas las medidas necesarias para poder llevar adelante las reparaciones correspondientes supervisadas en todos los casos por personal de este Departamento, según los protocolos de trabajos presentados junto con la oferta.

Debido a que en este tipo de Instalaciones se trabaja con 13.200 volts (Media Tensión); 380 volts (baja tensión); sectores húmedos expuestos a choques eléctricos, el Jefe de Mantenimiento de Usina, deberá tomar todas las medidas de seguridad y secuencias de trabajo que crea pertinentes para poder realizar dichas tareas sin poner en riesgo alguno al personal afectado así como también los elementos de seguridad personal que el personal afectado debería contar.

Para poder realizar un corte de luz en los diferentes Sectores, la Adjudicataria deberá gestionar el mismo con El Departamento Servicios justificando los motivos y tareas a llevar a cabo, presentando los informes pertinentes, para poder organizar la mejor fecha para realizarlos.

En el caso de que la Adjudicataria considere que para realizar estas tareas perentorias o de Mantenimiento de las instalaciones, sea necesario más personal que el afectado a la guardia, el costo de dichas horas extraordinarias deberá ser asumido por la Adjudicataria sin que a la CNEA le genere un gasto extraordinario.

Todas estas tareas estarán incluidas en el Plan de Mantenimiento y se harán de acuerdo al cronograma de tareas descripto, ya sea que estén programadas o surjan del Mantenimiento Correctivo implementado en el Plan de Mantenimiento Integral de todas las instalaciones.

7.2.   DOTACION DE PERSONAL

La Adjudicataria deberá cubrir guardias con un plantel mínimo de 9 (nueve) personas, las cuales estarán encargadas de llevar a cabo todas las tareas antes mencionadas y las detalladas en el Plan de Mantenimiento Integral de las instalaciones afectadas al servicio a presentar por la Empresa junto con la Oferta.

El personal afectado al servicio deberá cumplir con los siguientes requisitos y se discriminarán de la siguiente manera:

a) 1 (un) Jefe de Mantenimiento, quien cumplirá horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 8 a 12 horas, Ingeniero Eléctrico, Mecánico o Electromecánico; o estudiante avanzado con, como mínimo, 4º año de la carrera aprobado (finales incluidos), deberá poseer amplia experiencia de mantenimiento en instalaciones de iguales características, no menor a 5 (cinco) años en puesto similar, quien será el responsable de llevar adelante todas las tareas de mantenimiento según los cronogramas de tareas y reparaciones necesarias para que dichas instalaciones estén en funcionamiento los 365 días del año, detalladas y discriminadas en el Plan de Mantenimiento a presentar por el oferente junto con la oferta.

Asímismo, será el Responsable autorizado designado por el Oferente para recibir, cumplir y/o trasladar las instrucciones impartidas por EL COORDINADOR del servicio, 

Estará afectado al servicio las 24 horas,  los 365 días del año esté o no presente en el Centro Atómico.

b) 4 (cuatro) Jefes de Guardia, técnicos electromecánicos, mecánicos o eléctricos, con título habilitante de escuela secundaria técnica con formación de 6 años académicos (excluyente), con amplia experiencia en Mantenimiento de instalaciones de similares características, no menor a 3 (tres) años en puesto similar, quienes estarán afectados al servicio de guardia.

c) 4 (cuatro) auxiliares, con título secundario completo habilitante, con orientación técnica, amplia experiencia en mantenimiento de instalaciones similares, quienes quedarán afectados al servicio de guardia.

7.2.1. Documentación a Presentar con la Orden de Compra

Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra, el Oferente deberá presentar los títulos y comprobantes (títulos secundarios certificados y/o Libreta Universitaria al día) del personal afectado al servicio Items b) y c). 

7.2.2. La dotación deberá mantenerse durante toda la vigencia del contrato. 

Cuando por cualquier razón de servicio extremadamente necesaria se deban habilitar horas extraordinarias de trabajo fuera del horario establecido la Adjudicataria las gestionará ante la inspección. 

Los recargos de sueldos que se produzcan estarán exclusivamente a cargo de la  Adjudicataria. 

El personal, que La Adjudicataria requiera en casos eventuales, deberá poseer indefectiblemente, la capacidad acorde a las instalaciones.

Por razones de seguridad, el servicio de guardia deberá estar conformada en todo momento, por 2 (dos) de las 8 (ocho) personas destinadas a la guardia, como mínimo, 1 (un) Jefe de Guardia (técnico responsable) y 1 (un) Auxiliar.

7.2.3. El horario del Servicio de guardia estará conformado en tres turnos de 8 (ocho) horas  diarias, como máximo, cada uno y deberá cubrir los 365 días del año las 24 horas del día.

En ningún caso, el personal afectado podrá estar realizando tareas con más de 8 horas de servicio continuo y 48 (cuarenta y ocho) horas semanales, excepto casos extraordinarios aprobados por el Departamento Servicios CAC, que aun así, no superará las 12 horas de trabajo en su jornada, según lo establecido en La Ley de Contrato Laboral 20744  Título IX “Jornada de Trabajo” y la Ley de Jornada de Trabajo 11544 artículo 3 párrafo “B”.

Entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra deberá mediar una pausa no inferior a 12 horas.

La detección del incumplimiento del  régimen de Jornada Laboral establecido en estas especificaciones por parte de la Adjudicataria, será motivo suficiente para la aplicación de sanciones establecidas en el inciso 8 del presente pliego

7.3.   MATERIALES 
La totalidad de los materiales que fueran necesarios reponer para la ejecución de los trabajos, serán en todos los casos provistos por C.N.E.A.

En el caso que sea constatado rotura por impericia o negligencia de la Adjudicataria, será responsabilidad de ésta reponer los materiales y/o repuestos para la reparación correspondiente. 

7.4.  ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

La adjudicataria proveerá a su dotación de un uniforme de trabajo (camisa y pantalón de igual tela, color y tonalidad) y serán identificados con un logo de la misma.

El personal de la adjudicataria estará debidamente individualizado mediante credencial identificadora plástica exhibida en forma permanente sobre el bolsillo superior izquierdo de su camisa; en la cual se consignará razón social o dominio de la empresa y nombre y apellido del agente.

Todos los elementos de seguridad serán supervisados y aprobados por el Sector Higiene y Seguridad del C.A.C., de acuerdo a la legislación en vigencia.

7.5.  TRABAJO  EN ZONAS RADIOLOGICAMENTE CONTROLADAS. 

La Adjudicataria deberá tener en cuenta la planificación antes de comenzar un trabajo, en las llamadas zonas  “Controladas o restringidas”. A tal efecto consultará con personal especializado del sector y solicitará a la inspección de C.N.E.A. la presencia de un Oficial de Radioprotección que controle y asesore al personal durante el trabajo. Si La Adjudicataria hiciere caso omiso a estas recomendaciones, el trabajo no podrá realizarse. 

7.6.  AVANCE DE LOS TRABAJOS  
Si los trabajos que están en ejecución disminuyeran sin causa justificada según el plan del cronograma oportunamente presentado, se dejará constancia de ello en el libro de comunicaciones y se aplicarán las penalidades que correspondan de acuerdo a lo establecido en el inciso 8. 

7.7.  SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS 

Si en la interpretación de los Pliegos y tareas en su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por LA CNEA cuyas decisiones serán definitivas respecto de la solidez y eficiente ejecución de los servicios y la interpretación de las tareas a realizar. La Adjudicataria no podrá suspender los trabajos ni aun parcialmente, con el pretexto de que existan divergencias pendientes. 
7.8.  INCUMPLIMIENTO DE  INSTRUCCIONES DADAS POR LA CNEA  
La falta de cumplimiento de instrucciones impartidas por LA CNEA dará lugar a la aplicación de las sanciones que se detallan en el punto 8 de este pliego.

7.9.  COMPETENCIA Y FALTA DE DISCIPLINA 

Para el cumplimiento de los servicios se deberá contratar personal competente con experiencia y habilidad para ejecutar correctamente los trabajos. Si se comprobaran daños materiales o conductas inadecuadas por parte del personal, así como  toda falta de disciplina, el único responsable de tal situación será La Adjudicataria, y será suficiente motivo de sanciones.

Se dejará constancia escrita de esta situación en el libro de comunicaciones.

Toda falta de disciplina por parte del personal de La Adjudicataria que perjudique la buena marcha de los trabajos, dará motivo a las sanciones correspondientes que podrá dar lugar a la remoción del o de los culpables.

La Adjudicataria deberá reemplazar al personal removido dentro de las siguientes 24 hs, a efectos de no desvirtuar la continuidad de las tareas.

7.10.  MATERIALES Y EQUIPO 
La Adjudicataria deberá presentar una lista de Herramientas, Instrumentos y equipos, que posee en su patrimonio para realizar las tareas (de acuerdo a lo indicado en el punto 6.12.).
La Adjudicataria y LA CNEA labrarán un ACTA DE CONSIGNACIÓN, en donde se denunciarán  las herramientas, Instrumentos, equipos y materiales que LA CNEA  hace entrega  para el normal desenvolvimiento de las tareas encomendadas a La Adjudicataria.

Con respeto a los materiales y consumibles deberá emitirse un inventario y, mensualmente, se indicará la utilización o no de los mismos en la emisión del correspondiente Informe Mensual de Mantenimiento Eléctrico, Mecánico y Conservación según corresponda dentro del Plan de Mantenimiento. 
La Adjudicataria para ingresar al C.A.C. materiales, equipos, etc., deberá hacerlo de acuerdo a las normas de seguridad del C.A.C.

7.11.  EQUIPAMIENTO 

La Adjudicataria  presentará en la Oficina  del Departamento Servicios  los siguientes datos  antes del inicio de la prestación del servicio, o durante el acto licitatorio: 
a) Lista del equipamiento que actualmente posee la firma que sería afectada al servicio, indicando tipo, marca y estado de uso. 

b) Lista del equipamiento adicional que la Adjudicataria tiene dispuesto incorporar indicando tipo, marca y estado de uso.

c) Equipamiento mínimo que deberá poseer la prestataria para comenzar el servicio:

· Una pértiga para verificación de tensión apta para 15 kV.

· Un dispositivo para descarga de energía acumulada en cables por capacidad 

· Un par de guantes dieléctricos para 15 kV 

· Una máscara de acrílico para protección facial 

· Antiparras plásticas para todo el personal

· Zapatos de seguridad con aislación eléctrica para 10 kV 

· Cascos de seguridad

· Un set de herramientas aisladas y dieléctricas.

· Densímetro
d) Equipamiento mínimo que deberá poseer para fectar al servicio, en caso de ser necesario

· 1 Jgo. de comparadores con Base Magnética para alineación motores y bombas

· 1 Boroscopio para inspección de cámaras de combustión 

· 1 Flexímetro adecuado a las medidas del cigüeñal del Motor Fiat A 230

· 1 Compresímetro para tomar presiones de combustión

· 1 Alesametro para calibrado de Camisas de cilindros de hasta 300 mm

· 1 Alesadora ¨in situ¨ apta para alesado de bancadas, bielas y alojamiento de árbol de levas

· 1 Juego de Micrómetros de hasta 300 mm 

· 1 Bomba de prueba Hidráulica de culatas de motor de hasta 10 Kg/cm2 

· 1 Frecuencímetro

· 1 Calibrador para puesta a punto de bombas de Inyección

· 1 Manovacuometro de columna de agua para medición presión de aspiración de aire del motor 

· Llaves combinadas de 8 mm a 60 mm

· Juegos de tubos desde 9 mm a 60 mm

Todos los elementos aquí mencionados deberán ser presentados con los certificados de seguridad correspondientes para ser evaluados por personal de Seguridad e Higiene C.A.C.

El Servicio de Seguridad autorizará previo control, los partes presentados por La Adjudicataria para la entrada o salida de materiales y equipos del C.A.C.

7.12.  FINALIZACION DE LOS TRABAJOS 

Se considerarán terminadas las tareas (Orden de Trabajo) en un sector cuando además de haber realizado los trabajos convenidos en las Actas aclaratorias, se concluya con la limpieza del sector de trabajo. Estas tareas deberán estar completas y a satisfacción de LA CNEA  para que ésta y el solicitante, a través de su firma, den su conformidad a la orden de trabajo.

7.13.  TRABAJOS CUBIERTOS 

La Adjudicataria recabará de la inspección, luego del desarrollo previo de las tareas la aprobación de los trabajos que a posteriori fuera necesario cubrir.  El Inspector dejará constancia en el libro de comunicaciones (si es necesario) de toda medida o circunstancia que considere oportuno consignar.

7.14. SECTOR DE USINA, TALLER Y OFICINA 

LA CNEA  cederá a La Adjudicataria un local para la Usina-taller con una oficina contigua para realizar la supervisión de sus tareas.
En el taller podrá depositar las herramientas y se realizarán las tareas que correspondan, de acuerdo a las condiciones del presente pliego. 

La Adjudicataria deberá mantener permanentemente en perfectas condiciones de orden y limpieza el lugar de trabajo (usina-taller y oficina) y las instalaciones auxiliares. Las órdenes que se impartan en ese sentido deberán darse cumplimiento de inmediato. 

7.15.  LEY 19587 DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, DECRETO REGLAMENTARIO 351/79  
La Adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo especificado en la Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto Reglamentario 351/79 y normas concordantes, en cuanto a la protección del personal, acorde con los trabajos a ejecutar y a las tareas en sí mismas.

7.16.  HABILITACIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS 

 La Adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo especificado en Procedimiento PO13A003 “Habilitación y control de seguridad de las empresas contratistas”, que se adjunta.

El Servicio de Higiene y Seguridad del C.A.C. especificará la indumentaria  y los elementos de protección personal necesarios para realizar las tareas.

7.17. NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADJUDICATARIA: 

· Todo cambio del plantel en el CAC, ya sea por renovación, reemplazo y/o remoción del mismo, deberá notificarse por escrito a la Supervisión del Servicio con la antelación mayor de 48 (cuarenta y ocho) horas.

· El personal encargado de tomar los Pedidos de Trabajo, solo dará curso a los provenientes de la Mesa de reclamos, numerados y expedidos de forma escrita por la Supervisión, o en casos exceptuados, realizados en forma verbal.

· El CAC exigirá el relevo inmediato del personal que se encontrara realizando tareas de mantenimiento de cualquier índole, encomendadas por personas ajenas, a la Supervisión de servicio, debiendo canalizarse todos los trabajos a través de esta.

· El retiro de materiales y/o de equipos de cualquier índole fuera de las instalaciones del CAC, deberá efectuarse mediante la integración, por duplicado, del “Formulario de Retiro de Elementos”, consignándose en el los datos requeridos. Los elementos a retirar deberán describirse de forma exacta, como así también el o los motivos de tal movimiento. La autorización de la citada orden será facultad exclusiva de la Supervisión de Servicios. 

7.18.  REPARACIONES: 
· En todos los casos que sea necesaria la ejecución de trabajos de reparaciones contemplados en este renglón, se comunicará previamente a la Supervisión del Servicio ya sea verbal o mediante el correspondiente informe. 

· El plazo de ejecución será determinada, en cada caso, por la Supervisión del Servicio, teniendo en cuenta su complejidad y urgencia. Para realizar estas tareas el adjudicatario presentará ante la Supervisión el listado de materiales  (repuestos e insumos) necesarios para dicha tarea.

· Las reparaciones que se efectúen de acuerdo con lo previsto en  este renglón deberán gozar de una garantía de SEIS MESES y toda intervención mecánica que sea necesaria, imputable a defectos de reparación, correrá por cuenta exclusiva de la adjudicataria. Quedarán exceptuados de esta garantía los elementos que se reparen o repongan por causas ajenas a los trabajos efectuados dentro de ese período.

7.19.  DISEÑO: 
En las reparaciones que se realicen, en ningún caso se deberá modificar el diseño original de los equipos ni alterarse su capacidad y características de los elementos y accesorios que lo componen, salvo que la Supervisión así lo apruebe por problemas ajenos a la adjudicataria (falta del repuesto en el mercado, retrasos de proveedores en la entrega de los mismos, etc.).

7.20.  INFORMACIÓN DE ANOMALIDADES O DEFICIENCIAS: 

La adjudicataria estará obligada a informar, de inmediato y por escrito, a la Supervisión del Servicio acerca de cualquier anormalidad o deficiencia que observe en los bienes y/o instalaciones a su cargo, detallando claramente sus características y sugiriendo sus posibles soluciones a efectos de prevenir mayores inconvenientes y sin que ello la exima de la realización de las reparaciones que se encuentran amparadas en este abono.

7.21.  COMPROBANTES DE TRABAJO: 
La adjudicataria, en cada oportunidad que concurra por cumplimiento de los servicios contratados, presentará a la Supervisión de Servicio, un comprobante (original y duplicado) en forma numerada con membrete y firma, en el que se consignará, en forma legible, detalle de los trabajos realizados en las unidades, la fecha de dicha atención, el número de Orden de Trabajo (si fuese un reclamo diario) al cual corresponda, materiales utilizados y la firma aclarada del responsable de la tarea.

A los efectos de la certificación de los mantenimientos, deberá presentar un Informe mensual en la  División Técnico-Administrativas por duplicado con los resultados y avances del plan de mantenimiento.

         7.22  SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS: 
Si en la interpretación de los Pliegos y tareas en su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por la CNEA o el COORDINADOR del servicio, cuyas decisiones serán definitivas respecto de la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de los servicios y la interpretación de las tareas a realizar. La Adjudicataria no podrá suspender los trabajos ni aun parcialmente, con el pretexto de que existan divergencias pendientes. 

7.23.  FINALIZACION DE LOS TRABAJOS 
Se considerarán terminadas las tareas (Orden de Trabajo) en un sector cuando además de haber realizado los trabajos convenidos en las Actas aclaratorias, se concluya con la limpieza del sector de trabajo. Estas tareas deberán estar completas y a satisfacción de La Supervisión de Servicio para que ésta y el solicitante, a través de su firma, den su conformidad a la orden de trabajo.

           7.24 RESPONSABILIDAD DE LA ADJUDICATARIA: 
La adjudicataria se compromete a tomar a su cargo el servicio contratado en forma incondicional, aceptando la atención de las unidades en el estado en que se encuentran.

Toda actividad que se realice con miras o propósitos de encubrir vicios, deficiencias o irregularidades en la atención de los equipos a su cargo, sin perjuicio de las medidas punitorias que pudieran corresponder, será observada mediante orden de servicio o un plazo que no exceda las 48 (cuarenta y ocho) horas. Caso contrario, El CAC quedará facultado, sin previo aviso, para hacer reparar por terceros lo que la adjudicataria no enmendara, haciéndole cargo del monto erogado.

La atención deberá ser permanente durante la vigencia del contrato, no admitiéndose interrupción alguna por vacaciones u otras causas.

           7.25 PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA: 
· Para el cumplimiento de los servicios se deberá contratar personal competente con experiencia y habilidad para ejecutar correctamente los trabajos, los cuales cumplirán con lo exigido en el Punto 6.2. Ítems a); b) y c). Si se comprobaran daños materiales o conductas inadecuadas por parte de estos, así como  toda falta de disciplina, el único responsable de tal situación será La Adjudicataria, y será suficiente motivo de sanciones.

· Se dejará constancia escrita de esta situación en el libro de comunicaciones.

Toda falta de disciplina por parte del personal de la Adjudicataria que perjudique la buena marcha de los trabajos, dará motivo a las sanciones correspondientes que podrá dar lugar a la remoción del o de los culpables.

· El personal designado para desempeñarse en esta institución tendrá carácter permanente, salvo circunstancias de fuerza mayor debidamente justificadas (enfermedad, accidente de trabajo o casos similares). 

Se ajustarán a las normas vigentes internas para las personas ajenas al CAC, debiendo la adjudicataria proporcionar previamente al inicio del servicio, una nómina de aquél con los números de sus respectivos documentos de identidad, fecha de nacimiento y domicilio actual, la que será actualizada con los reemplazos y ampliaciones en su dotación.

· La adjudicataria procederá al inmediato relevo de aquellos agentes que no reúnan las condiciones exigidas en el Punto 6.2. Ítems a); b) y c), sean o no solicitadas explícitamente por la Inspección, o bien por cualquier motivo incurriera en faltas, a juicio del CAC y a su sola e inapelable indicación. Aún en caso de que, como consecuencia directa o indirecta de este relevo, la adjudicataria se viera obligada a indemnizar por despido o cualquier otro concepto al referido personal, la Comisión Nacional de Energía Atómica  ni ninguno de sus agentes, no responderán ni estarán obligados a hacerse cargo de ningún pago, total o parcial, efectuado por aquella.

· El CAC proveerá a la adjudicataria, las credenciales de ingreso necesarias para que su personal pueda acceder a las instalaciones, debiendo afrontar el costo de las mismas en caso que sus dependientes las extravíen o bien no procedan a la oportuna devolución.

           7.25.1 REGISTRO DE CONTROL DIARIO: 
Respecto a los operarios designados para actuar en el CAC, se aclara que estos deberán ajustarse al cumplimiento del régimen de Registro de Control Horario, a cuyo efecto les será habilitado el sistema correspondiente.

Mensualmente se entregará al Jefe de Mantenimiento, una lista con los horarios de entrada y salida del personal de la adjudicataria y las ausencias, si las hubiera, por el Coordinador del servicio

          7.25.2 UNIFORME Y CREDENCIAL: 
La adjudicataria proveerá a su dotación de un uniforme de trabajo (camisa y pantalón de igual tela, color y tonalidad) y serán identificados con un logo de la misma.

El personal de la adjudicataria estará debidamente individualizado mediante credencial identificadora plástica exhibida en forma permanente sobre el bolsillo superior izquierdo de su camisa; en la cual se consignará razón social o dominio de la empresa y nombre y apellido del agente.

Todos los elementos de seguridad serán supervisados y aprobados por el Sector Higiene y Seguridad del C.A.C., de acuerdo a la legislación en vigencia.

          7.25.3 RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS: 
La adjudicataria será responsable de los daños ocasionados por sus trabajos y/o personal en las construcciones o cosas existentes en los edificios, de propiedad del CAC o de terceros, fijas o móviles, y estará obligada a reparar o reemplazar por completo y a su costa, según lo indique la Supervisión de Servicio, todo elemento o parte de él, que por causa de su intervención fuera afectado.

Las reparaciones o reposiciones deberán efectuarse dentro de los plazos que crea conveniente el CAC, según el caso.

Si, en cada caso, la adjudicataria deseara formular algún descargo, deberá dejar expresa constancia de esta situación en la respectiva Orden de Servicio al notificarse del hecho. En este caso, el plazo comunicado podría ser reconsiderado por el CAC. Dicho descargo no será aceptado si se realizara con posterioridad al plazo otorgado o si la empresa expresara, en principio, su conformidad en la respectiva comunicación.

Vencido el plazo, el CAC procederá –con cargo a la adjudicataria- a efectuar la reparación y/o reposición, ya sea con materiales y mano de obra propios o a contratar con terceros, según ello responda mejor a sus intereses, efectuándose además un recargo del 10% en concepto de gastos administrativos, el que será deducido de las respectivas facturas. Igual temperamento se adoptará cuando las reposiciones y/o reparaciones realizadas por la empresa, no conformen al CAC.

            7.25.4 SECTOR DE TALLER Y OFICINA: 
La Comisión  cederá a La Adjudicataria un local para taller con una oficina contigua para realizar la supervisión de sus tareas.

En el taller podrá depositar las herramientas y se realizarán las tareas que correspondan, de acuerdo a las condiciones del presente pliego. 

La Adjudicataria deberá mantener permanentemente en perfectas condiciones de orden y limpieza el lugar de trabajo (taller y oficina) y las instalaciones auxiliares. Las órdenes que se impartan en ese sentido deberán darse cumplimiento de inmediato. 

El CAC suministrara la corriente eléctrica necesaria para el desarrollo de las tareas. 
         7.25.5 FINALIZACIÓN DEL CONTRATO – CERTIFICADO DE ENTREGA                         DE LAS INSTALACIONES: 
Previo a la conclusión de los servicios de mantenimiento, con al menos 5 días hábiles de antelación, la Supervisión de Servicios efectuará inspecciones finales de las instalaciones para la verificación  del cumplimiento de los trabajos incluidos en el contrato y, de corresponder, el estado de ejecución de los mantenimientos programados durante el período de vigencia.

Si de la misma surge el correcto estado de las instalaciones alcanzadas por el servicio y como producto de la aplicación hasta las instancias finales del contrato de un correcto servicio de mantenimiento se librará, por Orden de Servicio, el certificado de recepción de las instalaciones.

De ser detectadas falencias ya sea por orden administrativa u operativa o cualquier tipo de incumplimientos parciales o totales relacionados con el servicio, serán debidamente notificados por Orden de Servicio. La misma deberá ser indefectiblemente cumplimentada antes del vencimiento del contrato, siendo requisito excluyente para la emisión del Certificado de Recepción de las instalaciones y de las certificaciones pendientes. Los incumplimientos serán posibles de aplicación de las sanciones previstas.
8. INSPECCION Y CONTROL

8.1. Inspector del servicio 

LA CNEA designa a BOAN, Javier como titular y a FALCON, Miguel como suplente, quienes serán los interlocutores con EL ADJUDICATARIO, para efectuar las tareas de control, el relevamiento económico y técnico de la documentación, el control de las especificaciones técnicas, la calidad, la cantidad, los insumos que se emplean, el equipamiento aportado, etc.
8.2. Encargado del servicio

EL ADJUDICATARIO designará a un Responsable con experiencia en tareas similares, idóneo, competente y con total poder de decisión, autorizado para recibir, cumplir y/o  trasladar las instrucciones impartidas por el Inspector del servicio.
8.3. Comunicación entre las partes

Las comunicaciones serán por escrito. Las directivas y/o procedimientos serán entregadas al ADJUDICATARIO por LA CNEA mediante Órdenes de Servicio.
8.4. Auditoría de Higiene y Seguridad

Durante la realización de tareas, el Servicio de Higiene y Seguridad podrá efectuar auditorias de control de cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. LA CNEA se reservará el derecho de detener las tareas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes.
9. PENALIDADES Y SANCIONES
Los OFERENTES y los ADJUDICATARIOS podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en los Arts. 102 y 106 del Decreto 1030/2016 cc. con el Art. 29 del Decreto 1023/2001.
Si ocurriera alguna de las causales determinadas en el Art.  9.1., LA CNEA deberá aplicar las penalidades según lo establecido en el Art. 9.2. 

9.1. Será causal de Apercibimiento, Multa o Rescisión según lo establezca LA CNEA:

a. Incumplimiento de lo establecido en cualquier punto de este Pliego.

b. Incumplimiento de órdenes de servicio.
c. Paralización parcial, total o abandono del servicio.

d. Ausencia de personal no cubierta en tiempo y forma. Rotación asidua del personal.

e. Variación en lo ofrecido, en calidad y cantidad de insumos, equipamiento, mano de obra, etc.

f. Mora en los pagos de salarios, contribuciones sociales, impuestos, tasas y seguros.

g. Delitos cometidos por el personal, aún en grado de tentativa.

h. El incumplimiento de cualquier otra acción que afecte la Orden de Compra.

9.2. Clases de Penalidades
a. Primer Incumplimiento: Apercibimiento.
b. Segundo Incumplimiento: Multa del 5% al 10% de la facturación pendiente de cobro.
c. Tercer Incumplimiento: Multa del 11% al 20% de la facturación pendiente de cobro. 
d. Cuarto Incumplimiento: Multa del 21% al 30% de la facturación pendiente de cobro.
e. Quinto Incumplimiento: Rescisión contractual.
· De acuerdo a la importancia de lo objetado, LA CNEA se reserva el derecho de modificar la aplicación de las instancias determinadas en 9.2.

· La CNEA otorgará un plazo para la regularización del incumplimiento. De persistir dicho incumplimiento, LA CNEA deberá continuar con el régimen de sanciones. La multa aplicada no podrá ser, en ningún caso, inferior a la anterior.
10. FACTURACIÓN Y PAGO
10.1 Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva mensualmente en Centro Atómico Constituyentes en la oficina de Contabilidad los días hábiles en el horario de 09:00 a 13:00 horas.
10.2 El pago se realizará en PESOS por el sistema de CUT, a los treinta (30) días hábiles de presentada la factura. 
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