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ANEXO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS


RENGLÓN Nº 1:SERVICIO DE DESAGOTE, DESOBTURACION Y LIMPIEZA DE POZOS CLOACALES, CAMARAS DESENGRASADORAS DE COCINA, CAÑERIAS DE INTERCONEXION Y CAMARA DE FLUIDOS DE VEHICULOS.

  
DESCRIPCIÓN DE TAREAS EN LOS POZOS CLOACALES:

1. Retirará las tapas de cada pozo cloacal, efectuará limpieza mecánica,  bombeo de los fluidos con sólidos y semisólidos en suspensión, deberá efectuar el drenado total de líquidos existentes.
2. La tarea de bombeo se efectuará con bombas portátiles trituradoras sumergibles. El fluido se descargará en un camión cisterna ubicado sobre la calle machado. El vehículo deberá estar habilitado para tal fin y todo el fluido deberá ser descargado en una planta de tratamiento. 
3. Deberá efectuar el retiro de residuos sólidos existentes en fondo, paredes, tuberías de alimentación y descarga de las cámaras.
4. Realizará el hidrolavado de la totalidad de las superficies de las cámaras con agua a presión.
5. Desagotará el totalde los líquidos y residuos provenientes del hidrolavado.
6. Rasqueteará con cepillo y espátula  la totalidad de la superficie de cada cámara.
7. Realizará la limpieza mecánica de las tuberías de todo el sistema de conexión de agua grises desde su inicio hasta el empalme con la tubería principal cloacal, con sonda acorde al diámetro de las mismas.
8. Realizará el retiro total de residuos provenientes de la limpieza mecánica.
9. Efectuará el lavado a vapor del  total de las superficies de las cámaras y tuberías de alimentación y descarga, desde el inicio hasta su empalme con la tubería principal de la cloaca.
10. Desagote de los líquidos y residuos provenientes del lavado a vapor, cada pozo debe recuperar su capacidad cúbica original.
11. Una vez finalizada las tareas de limpieza, se deberá reparar los sectores deteriorados de los pozos.  Para tal tarea no se podrán realizar parches sobre las superficies existentes.  Se deberá reemplazar por completo la superficie deteriorada.
12. El oferente deberá reponer las tapas de inspección de cada pozo y los canastos filtrantes, según muestras existentes en este Hospital, los mismos serán verificados, para dimensionarlos. 
13. Se deberá realizar un informe técnico con material fotográfico de las tareas realizadas y el estado inicial y final de las cámaras.


DESCRIPCIÓN DE TAREAS EN LAS CAMARAS DESENGRASADORAS:

1. Retirará las tapas de cada cámara, efectuará limpieza mecánica,  bombeo de los fluidos con sólidos y semisólidos en suspensión, deberá efectuar el drenado total de líquidos existentes.
2. La tarea de bombeo se efectuará con bombas portátiles trituradoras sumergibles, el fluido se descargará en un camión cisterna ubicado sobre la calle machado. El vehículo deberá estar habilitado para tal fin y todo el fluido deberá ser descargado en una planta de tratamiento. Deberá efectuar el retiro de residuos sólidos existentes en fondo, paredes, tuberías de alimentación y descarga de las cámaras.
3. Hidrolavado de la totalidad de las superficies de las cámaras, deberá efectuarse con agua a presión.
4. Deberá efectuar el desagote de los líquidos y residuos provenientes del hidrolavado de cada cámara.
5. Deberá rasquetear con cepillo y espátula de la totalidad de la superficie de las cámaras.
6. Realizará la limpieza mecánica de las tuberías de todo el sistema de colección de agua grises desde su inicio hasta el empalme con la tubería principal de interconexión, con sonda acorde al diámetro de las mismas.
7. Deberá retirar el total de los residuos provenientes de la limpieza mecánica.
8. Desagote de los líquidos y residuos provenientes del lavado a vapor, cada pozo debe recuperar su capacidad cúbica original.
9. Una vez finalizada las tareas de limpieza. Se deberá reparar el sector deteriorado de las cámaras principal e intermedio,  para tal tarea no se podrán realizar parches sobre las superficies existentes.  Se realizará la reparación por completo la superficie deteriorada.
10. El oferente deberá reponer las tapas de inspección de cada pozo y los canastos filtrantes, l según muestras existentes en este Hospital, los mismos serán verificados, para dimensionarlos. 
11. Se deberá realizar un informe técnico con material fotográfico de las tareas realizadas y el estado inicial y final de las cámaras.


DESCRIPCIÓN DE TAREAS EN LAS CAMARAS DE FLUIDOS DE AUTOMOTORES:

1. Retirará las tapas de cada cámara, efectuará limpieza mecánica,  bombeo de los fluidos con sólidos y semisólidos en suspensión, deberá efectuar el drenado total de líquidos existentes.
2. La tarea de bombeo se efectuará con bombas portátiles trituradoras sumergibles, el fluido se descargará en un camión cisterna ubicado sobre la calle machado. El vehículo deberá estar habilitado para tal fin y todo el fluido deberá ser descargado en una planta de tratamiento. Deberá efectuar el retiro de residuos sólidos existentes en fondo, paredes, tuberías de alimentación y descarga de las cámaras.
3. Hidrolavado de la totalidad de las superficies de las cámaras, deberá efectuarse con agua a presión.
4. Deberá efectuar el desagote de los líquidos y residuos provenientes del hidrolavado de cada cámara.
5. Deberá rasquetear con cepillo y espátula de la totalidad de la superficie de las cámaras.
6. Realizará la limpieza mecánica de las tuberías de todo el sistema de colección de agua grises desde su inicio hasta el empalme con la tubería principal de interconexión, con sonda acorde al diámetro de las mismas.
7. Deberá retirar el total de los residuos provenientes de la limpieza mecánica.
8. Desagote de los líquidos y residuos provenientes del lavado a vapor, cada pozo debe recuperar su capacidad cúbica original.
9. Una vez finalizada las tareas de limpieza. Se deberá reparar el sector deteriorado de las cámaras principal e intermedio,  para tal tarea no se podrán realizar parches sobre las superficies existentes.  Se realizará la reparación por completo la superficie deteriorada.
10. El oferente deberá reponer las tapas de inspección de cada pozo y los canastos filtrantes, l según muestras existentes en este Hospital, los mismos serán verificados, para dimensionarlos. 
11. Se deberá realizar un informe técnico con material fotográfico de las tareas realizadas y el estado inicial y final de las cámaras.

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. Los oferentes deberán incluir en su presupuesto, todos los materiales, insumos y/o tareas que aun no estando expresamente indicados en el pliego, sean necesarios para realizar el mantenimiento solicitado, y asegurar la perfecta terminación de los trabajos, ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y a lo indicado en los manuales del fabricante.
2. Materiales, repuestos, accesorios, etc., a instalar deberán ser previamente aprobados por el Departamento Servicios Generales y Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO, el adjudicatario será responsable de la mano de obra por todo tipo de desmonte y armado de piezas o parte a reparar o de recambio.
3. Todas las tareas de desarme, cambio y armado de cualquier mecanismo o componente de alguno de ellos, deberá ser autorizada y verificada (antes de efectuarlas), por el Departamento Servicios Generales y Mantenimiento del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO”.
4. Todo el personal asignado por parte del adjudicatario a este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO” deberá ser idóneo, capacitado específicamente en el tipo de máquina o servicio a mantener, ser personal propio del adjudicatario, estar incluido en el plan de prevención de accidentes solicitados por la ART del adjudicatario, habiendo recibido la capacitación necesaria y obligatoria sobre los riesgos de trabajo.  Asi mismo se deberá dar cumplimiento a los requerimientos del Departamento Seguridad del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO” en cuanto al cumplimiento de requisitos del personal de empresas que presten servicios en este nosocomio.
5. El HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO” no asumirá ninguna responsabilidad por daños, pérdidas o sustracciones que pudieran sufrir los equipos y/o herramientas de propiedad de la empresa que habiendo ingresado al HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO” sean utilizados en la ejecución de sus tareas de mantenimiento ó reparación. 
6. El traslado del personal y material afín al servicio a prestarse, estará a cargo del adjudicatario.
7. El adjudicatario no podrá subcontratar empresas, personas o servicios para esta tarea. La misma deberá acompañar con documentación respaldatoria, como ser la Constancia de Inscripción de AFIP (figurando como empleador). El oferente presentará el listado de personal a cargo que efectuará las tareas.  
8. El adjudicatario ejecutará los trabajos que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, aunque en el pliego no se mencione expresamente todos los detalles necesarios al efecto y sin que, por tal causa, pueda requerirse pago adicional alguno. 
9. Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo y serán mecánicamente resistentes. 
10. Cuando los trabajos a ejecutar deban ser vinculados o pudieran afectar en cualquier forma a otros existentes, estarán a cargo del adjudicatario y se considerarán comprendidas sin excepción las siguientes obligaciones:
11. La reconstrucción de todas las partes y la reparación de todos los desperfectos que, como consecuencia de los trabajos, se produzcan en la parte existente o puedan producirse con posterioridad, cuando se demuestre que han sido causados por dichos trabajos.
12. La provisión de los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir o vincular las obras contratadas con las existentes. Todo material provisto o trabajo será de calidad, tipo, forma y demás particularidades iguales o equivalentes a los existentes afectados a juicio del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO”. 
13. Al finalizar los trabajos, el adjudicatario entregará los sectores perfectamente limpios y en condiciones de habitabilidad, incluso el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, solados, artefactos eléctricos y sanitarios. El HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO” estará facultado para exigir, si lo considera conveniente, la intensificación de las limpiezas periódicas.  
14. El adjudicatario deberá llevar a cabo todos los trabajos de mantenimiento rutinarios indicados en los procedimientosde desagote sin perjuicio de lo indicado en Cláusulas Técnicas. 
15. Durante la ejecución de las tareas, la empresa deberá mantener limpio y despejado el lugar, de residuos u otros alimentos que puedan perturbar el normal desenvolvimiento de las tareas propias del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO”. 
16. Los residuos producidos por limpieza u otra tarea, serán retirados del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO” por cuenta y cargo de la empresa. 
17. El adjudicatario presentará a la División Higiene y Seguridad en el Trabajo del HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO”, una nómina del personal a designar en el HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO” juntamente con la constancia de la respectiva ART y seguro de vida obligatorio, póliza de responsabilidad civil, seguro de accidentes personales, profesionales y subcontratistas debidamente actualizado y el Certificado de Antecedentes Penales de cada trabajador expedido por el Registro Nacional de Reincidencia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La ausencia de dicha documentación implicará no ser autorizado a ejecutar trabajos en este HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO” LA ARMADA se reserva el derecho de exigir el reemplazo del personal cuando lo estime necesario. El reemplazo del personal del adjudicatario, se hará a costa de éste. La ausencia de personal en la obra como consecuencia del incumplimiento de lo indicado en el presente punto, no obligará a LA ARMADA a ningún tipo de resarcimiento o compensación. 
18. Los manuales y/o planos de los pozos y cámaras, estarán solo para su consulta en este Hospital Naval, no pudiendo retirárselos del mismo, bajo ninguna circunstancia.
19. El adjudicatario deberá presentar los antecedentes que posea, de haber realizado tareas de similar envergadura y complejidad, como así también el certificado de habilitación para efectuar este tipo de tarea.
20. El HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO” no asumirá ninguna responsabilidad por daños, pérdidas o sustracciones que pudieran sufrir los equipos y/o herramientas de propiedad de la Empresa que habiendo ingresado al HOSPITAL NAVAL BUENOS AIRES “CIRUJANO MAYOR DR. PEDRO MALLO” sean utilizados en la ejecución de sus tareas de mantenimiento ó reparación. 
21. La empresa deberá presentar por escrito los datos del representante técnico junto con la oferta. A partir de ese momento, será la autoridad que tratará con inspección técnica del hospital (Jefe del Departamento SS. GG. Y Mantenimiento o el Jefe de Electricidad) toda cuestión relacionada con la ejecución de los o toda duda en la interpretación del pliego.
22. La empresa adjudicataria deberá presentar un libro de control de trabajo, el cual será confeccionado por triplicado por las partes, dejando asentado todo aspecto vinculado con los trabajos que a juicio de ambos resulte conveniente. El original quedará en el hospital, el cual estará permanentemente en el poder de la inspección técnica.
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