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Retiro y demolición  de seis escalones de
escalera existente.


Se reconstruye en HºAº, se rectifica  y
modifica altura de huellas y contrahuellas


de seis escalones.
Terminación piso de goma.


Retiro y demolición de vano para  puerta.
Provisión y colocación de puerta nueva


PN4 0,80x2,05.


Pulido de piso de granito existente en
sector pasillo.


Retiro de piso de goma existente.
Provisión y colocación de piso nuevo de


goma tipo moneda.


Provisión y colocación piso goma tipo moneda.
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PLANTA BAJA
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PLANTA CUBIERTA DE TECHOS


UBICACIÓN DE TANQUE DE RESERVA NUEVO


CAP. 700 LTS.
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PERIMETRO DE HANGAR UNO
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Cubierta nueva de chapa


zincada sobre locales


sanitarios.


+3.00


Altura de cubierta terminada h: 3.00m


Cubierta nueva de chapa


zincada sobre local


sanitario
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DETALLE ESCALERA ESC 1:50
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PLANTA BAJA
RETIRO Y DEMOLICION
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DETALLE A


MORTERO
CEMENTICIO S/CAL


IPN 120


C 120x50x15x1,6
Chapa trapezoidal cal. 25


ESTRUCTURA
EXISTENTE


Punto de
soldadura


LOCAL


4


CUBIERTA METÁLICA


DETALLE A
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DETALLE B


IPN 120


V.E.Sup. alrgar
0.30cm desde el eje


de columna


V.E.Sup. alrgar
0.30cm desde el eje


de columna


VIGA DE
ENCADENADO


H-21 4 db de 10 mm


ESTRIBOS
dbe de 6mm
c/10cm extremo
y c/15 cm centro


C 120x50x15x1,6
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V.E. inf 0,20x0,18/
sup 0,20x0,20m


PLANTA BAJA


ZAPATA BASE Hº Aº
0,80x0,80x0,30m


C.E. 20 x 20


V.E. inf 0,20x0,18m/
sup 0,20x0,20m
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PLANTA HANGAR 1 PLANTA BAJA
ESQUEMA ELECTRICO
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Rejilla ventilación
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TABLERO SECCIONAL 2.


Toma energía de T.S.P.A


BANDEJA PORTA CABLE 3X25 + 1X16
SE TOMA ALIMENTACION DESDE TABLERO


GENERAL DE HANGAR 1


LINEA DE FIBRA OPTICA EXISTENTE


Ejecución de soldadura de empalme de fibra óptica, cámara de
inspección, excavación, cañero y tendido nuevo hasta rack en P. Alta.


PLANTA ALTA
ESQUEMA ELÉCTRICO
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ARTEFACTO DE EMERGENCIA AUTONOMO 


PLAFON FLUORESCENTE 2X36W 


ARTEFACTO TIPO TORTUGA  - INC 1x100 w-


PLAFON FLUORESCENTE CIRCULAR - 1x26 w-. 


ARTEFACTO CON TUBO FLUORESCENTE 


DICROICAS 1X50W


LLAVE DE UN PUNTO


LLAVE DE 3 PUNTOS


LLAVE DE DOS PUNTOS


TOMA DE 2 MODULOS (DOBLE) 2P+T 10A


00-00


TOMA 20 A


00-00


REFERENCIAS


LED 60X60 DE EMBUTIR C/ LOVER 3X36 w







PLANTA BAJA - INST. SANITARIA


C.I. EXISTENTE
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C.I. A EJECUTAR 0,60x0,60


B.A.T.


C.I. 


EJECUTAR 0,60x0,60
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