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Art.Panel LED 60x60cm 48W

Aplique lamp. LED

A3 Proyector LED 250w

Boca toma bastidor con 2 modulos

tomas de 10 Amp.

P

3 nuevos cañeros
110mm

Camara Insp.
(nueva)

3 cañeros
110mm

3 nuevos cañeros
110mm

Boca toma piso bastidor con

8 modulos(6tomasy2 RJ11/RJ45)

AAc AAcAAc

cañería suspendida
acero 1" AireAcond.

caja IP67
IT y DD a Unid.Enfriadora

caja IP67
IT y DD a
Unid.Enfriadora

cañería suspendida
acero 1" AireAcond.

A2

Ie

Camara
Insp.(existente)

a Toma de energía
Puesto de Guardia

cañero
existente

TG1

IeIe

Ie
Ie

Ie

Ie

Ie

Is Is

Is
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cañero 110mm

cañero 110mm
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CENTRAL DE INCENDIO

D
DETECTOR DE TEMPERATURA

CI

SIRENA CON ESTROBO

DISTRIBUCION INSTALACION ELECTRICA

aa
Boca Aire Acondic. caja bornera, caja IP67

diferencial y termomagnetica
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C1= Ilum.Acceso y pasillos

C2= Alim. TS1

C3= Alim. TS2

C4= Alim. TS3
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C1

PE
PE

TABLERO GENERAL 2 TG2

de TG1

PAT

3x25mm2+N
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PE

ID

10A

C12

25A

C5= Alim. TS4

C6= Alim. TS5

C8= Alim. TSE

C9= Aire Acond. (lado estac.)

C10= Aire Acond. (lado Taller)

125AR

IT 

3x70mm2+N

PAT

NH

250A

160A(Exist.)

IT WEG 

ABB

25 kA

a Grupo1CE

a Grupo Base 

Conservac. e 

Instalac.
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TOMA DE ENERGIA PUESTO

DE GUARDIA
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C14

C11= Ilum.Exterior (lado estac.)

C12= Ilum.Exterior (lado Taller)

C7= Alim. TS6
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TABLERO GENERAL 1  TG1

GEL

Señalización de Fases

N

Modulos DIN 220V

Barra de tierra

de GEL
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C13= Alim. Alarma Detección

C14= Ilum. Emerg. y señalética


