\
} Tapa de inspeccioén existente
\

Aire acondicionado de 2.250 kcal/h

existente a retirar

Tabiqueria de placas de yeso
existente

Aire acondicionado existente a
reconexionar

Carpinteria existente

Equipo de CCTV con 8 CPUs Industriales

Nota: Todas las melidas son aproximadas y se expresan en metros. Las ubicaciones de tablero eléctrico y secuenciador son aproximadas.
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