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 BANDEJA 150 S/ PLIEGO (BAJA TENSION Y DATOS)
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2 BANDEJAS SUPERPUESTAS  S/ CALCULO (BAJA TENSION Y DATOS)
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BANDEJA  PORTACABLES 150  NUEVA S/ PLIEGO
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NOTA : EL PLANO TIENE FINES DE COTIZACION, LA CONTRATISTA PREVIAMENTE A LA
EJECUCION  DEBERÁ PRESENTAR A LA INSPECCION DE OBRA LA MEMORIA DE CALCULO Y
DOCUMENTECION PARA SU APROBACION

TOMAS EN CIELORRASO PARA ILUMINAC.

EMERGENCIA  A PROVEER Y COLOCAR
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BAJA TENSIÓN Y DATOS


