
2x10 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

ILOF 6 ILOF 7 ILOF 8 ILOF 9

2x10 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

2x10 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

2x10 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

int. dif.   2x40 A
30 mA
td 0.03 seg.
normas IEC
61008

2x10 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

ILOF 10

int. dif.   2x63 A
30 mA
td 0.03 seg.
normas IEC
61008

int. dif.   2x63 A
30 mA
td 0.03 seg.
normas IEC
61008

3x40 A
curva "c"

5SX2

2x16 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

2x16 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

TOMA PASILLO TOMA OF 7

2x16 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

2x16 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

TOMA OF 8

2x16 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

TOMA OF 9 TOMA OF 10

2x16 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

TOMA OF 6
Y DEPOSITO

2x16 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

AIRE OF 6

int. dif.   2x63 A
30 mA
td 0.03 seg.
normas IEC
61008

2x16 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

2x16 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

AIRE OF 7

2x16 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

AIRE OF 8 AIRE OF 9

2x16 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

AIRE OF10

2x16 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

ILA1 ILA2

2x16 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

int. dif.   2x40 A
30 mA
td 0.03 seg.
normas IEC
61008

2x16 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

VENTILADORES

3x40 A
curva "c"

5SX2

TOMA AULA 1

2x16 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

TOMA AULA 2

2x16 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

int. dif.   2x63 A
30 mA
td 0.03 seg.
normas IEC
61008

2x16 A
curva "c"

5SX2

2VNX2,5mm

TOMAS AULA 3
REV.3

REV.2

REV.1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS

Obra

Archivo PLANO

FECHAESCALA

UN
La.

REV.4

Plano

15-02-17

PLANOS

s/e

INSTALACION

ELECTRICA

26-09-16 EMISION

NOTA : EL PLANO TIENE FINES DE COTIZACION, LA CONTRATISTA PREVIAMENTE A LA
EJECUCION  DEBERÁ PRESENTAR A LA INSPECCION DE OBRA LA MEMORIA DE CALCULO Y
DOCUMENTECION PARA SU APROBACION


