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RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Tipo de equipo de acondicionamiento: split - unidades
separadas. Unidad interior tipo mural/pared. Prestaciones:
frío-calor. La capacidad nominal mínima de 3000
frigorías/horas. Tensión de alimentación 220V - 50Hz.
Clasificación energética mínima A. Control remoto con
ajuste de temperatura cada 1ºC y con ajuste de velocidad
ventilador con 5 escalones. Deflectores: móviles.
Marca/modelo indistinta, con garantía de 1 año.
Los accesorios indicados a continuación deben estar
incluídos en la provisión del equipo de refrigeración. Los
mismos serán dimensionalmente conforme, a lo que
indique el fabricante de la unidad ofrecida. *Caño de cobre
para gases, con aislante individual, de acuerdo a la unidad
ofrecida: 12 metros. *Caño de cobre para líquidos, con
aislante individual, de acuerdo a la unidad ofrecida: 12
metros. *Manguera para drenaje de condensado,
transparente tipo cristal: 5 metros. *Accesorios de
conexión, para gases y líquidos, en unidad compresora y
evaporadora: todos.
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