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1. OBJETO
El objeto de esta “Especificación Técnica” es el de describir los requerimientos técnicos que deben cumplir los DESCARGADORES de 132 kV correspondientes a las estaciones transformadoras para los parques eólicos Loma Blanca I-III y VI.

2. UBICACIÓN

Los parques eólicos Loma Blanca I-III y VI se encuentran en la provincia de Chubut, entre las localidades de Puerto Madryn al Norte y Trelew al Sur de los mismos. Ver documentos de referencia adjuntos “LOCATION AND SITUATION”, WE4123-PELB-I-DW-01, WE4123-PELB-III-DW-01 y WE4123-PELB-I-DW-01.
3. LISTA DE EQUIPOS
	Lista de Materiales / Equipos / Instrumentos

	ITEM
	Código
	Descripción
	UN
	Cantidad Requerida

	1
	
	Descargador de Sobretensiones 132 kV, OZn, 120 kV, 10 kA, Clase 3. Para Salida de Línea
	c/u
	6

	2
	
	Descargador de Sobretensiones 132 kV, OZn, 120 kV, 10 kA, Clase 3. Para Transformadores 
	c/u
	12

	3
	
	Contador de descargas
	c/u
	18

	4
	
	Supervisión de montaje y Puesta en servicio.
	-
	Gl

	5
	
	Ensayos FAT y SAT
	-
	Gl

	6
	
	Transporte y seguro
	-
	Gl


	Repuestos

	7
	
	Descargador de Sobretensiones 132 kV, OZn, 120 kV, 10 kA, Clase 3. Para Salida de Línea
	c/u
	1

	8
	
	Descargador de Sobretensiones 132 kV, OZn, 120 kV, 10 kA, Clase 3. Para Transformadores 
	c/u
	1

	9
	
	Contador de descargas
	c/u
	1


4. DOCUMENTOS DE RERERENCIA

Se adjuntan los siguientes documentos de referencia:

LOMA BLANCA I-III Estación Transformadora:
REPORTS


WE4123-ET_PELB-I&III-MM-00-DESC_REPORT-Ed01
Project description report
DATA SHEETS


WE4123-ET_PELB-I&III-DS-06-SURGE_ARRESTER-Ed01
Surge Arrester Data Sheet 
DRAWINGS


WE4123-ET_PELB-I&III-DW-01-GENERAL_LAYOUT-Ed01
Substation General arrangement, Outdoor Equipment

WE4123-ET_PELB-I&III-DW-07-GENERAL_SLD-Ed01
General Single Diagram

WE4123-ET_PELB-I&III-DW-08-HV_SLD-Ed01
High Voltage System Single Diagram

LOMA BLANCA VI Estación Transformadora:

REPORTS


WE4123-ET_PELB-VI-MM-00-DESC_REPORT-Ed01 Project description report

DATA SHEETS


WE4123-ET_PELB-VI-DS-06-SURGE_ARRESTER-Ed01
Surge Arrester Data Sheet

DRAWINGS


WE4123-ET_PELB-VI-DW-01-GENERAL_LAYOUT-Ed01
Substation General Arrangement, Outdoor Equipment

WE4123-ET_PELB-VI-DW-07-GENERAL_SLD-Ed01
General Single Diagram

WE4123-ET_PELB-VI-DW-08-HV_SLD-Ed01
High Voltage System Single Diagram

5. NORMAS DE APLICACIÓN

Según lo indicado en el punto “2. APPLICABLE REGULATIONS AND SPECIFICATIONS” de los documentos de referencia adjuntos:

WE4123-ET_PELB-I&III-MM-00-DESC_REPORT-Ed01 Project description report
WE4123-ET_PELB-VI-MM-00-DESC_REPORT-Ed01 Project description report       

En todos los casos se deberá cumplir con las Especificaciones Técnicas de TRANSPA que sean de aplicación.
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